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Aufzug

Hauptzugang für Feuerwehr

weiterer wichtiger Zugang für die

Feuerwehr

Hauptabsperrvorrichtung für Gas

Elektrohauptverteiler HVT

Explosionsgefahr Lacke

Hauptabsperrvorrichtung für Wasser
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PV-Überspannungstrenner in ZWD

PV-Wechselrichter 20 kWp

PV - NOT - AUS bei Rezeption

Absperrung, keine Durchfahrt

Brandrauchentlüftung Zentrale

Brandrauchentlüftung elektr. öffenbar
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